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Gliwice, dnia 2 wrzesnia 2016 r. DYSTRYBUCJA
TDOGL/OMP/OT/2016

Adres do korespondencji: ’
TAURON Dystrybucja S.A.

QOddziat w Gliwicach, ‘
ul. Portowa 14a, 44-102 Gliwice,

Nr Sprawy: 16-08-26/866 Ceramo Sp. z 0.0.

ul. Wiejska 24
44-120 Pyskowice

Dotyczy: przylaczenia do sieci elektroenergetycznej,

Stosownie do wymogéw z art.7 ust.8h ustawy Prawo Energetyczne potwierdzamy, ze
Panstwa ,wniosek o okreslenie warunkow przytgczenia do sieci elektroenergetycznej”
wptynat do siedziby TAURON Dystrybucja w dniu 26.08.2016 r.

W zataczeniu przesytamy Panstwu projekt umowy o przylgczenie wraz z warunkami
przytaczenia, celem zapoznania i ustosunkowania sie do zawartych w niej zapisow.
W przypadku akceptacji prosimy o uzupetnienie brakujgcych danych Przytaczanego
Podmiotowi (prosimy nie wpisywaé¢ daty zawarcia umowy, gdyz zostanie ona
uzupetniona w dniu podpisania przez petlnomocnika TAURON Dystrybucja S.A.) oraz
podpisanie dwoch egzemplarzy i przestanie ich na adres:

TAURON Dystrybucja S.A.,
Oddziat w Gliwicach, Wydziat Przylaczen,
ul. Portowa 14A, 44-102 Gliwice,

w terminie wskazanym w umowie o przytgczenie.
Po podpisaniu umowy | przez obydwie strony jeden egzemplarz zostanie odestany
Przytaczanemu Podmiotowi.

Sprawe prowadzi: /| Janusz Kosmala (32) 303-52-41
/ Janusz.kosmala@tauron-dystrybucija.pl
/ Aleksandra Otworowska (32) 303-52-42
aleksandra.otworowska@tauron-dystrybucija.pl

Z powazanie

PemomJoc}wi AURON Dystrybucja S.A.
V4
Zatacznik:
- 2 egz. projektu umowy o przytaczenie TDOGL/ALE/10153/16/JK/9360/OMP/16,
- Warunki Przytaczenia,
Kopia:
OMP,

NIP: 611-020-28-60, REGON: 23017921¢

| zaktadowy (wpla

www.tauron-dystrybucja.pl



Nr sprawy: 16-08-26/866

YSTRYBUCJA

G/ALE/10153/2016

Dnia: 2 wrzesien 2016

ADRESAT:
CERAMO Sp. z 0.0.
ul. Wiejska 24
44-120 Pyskowice

WARUNKI PRZYLACZENIA
do sieci elektroenergetycznej dla obiektu (zaktadu) o mocy przylgczeniowej powyzej 40 kW.

W odpowiedzi na ziozony wniosek z 26 sierpien 2016 o ustalenie warunkéw przylgczenia, na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki oraz koncesji udzielonej przez Prezesa URE, zapewniamy dostawe
energii elektrycznej dla obiektu:

zaktad ustugowy, produkcyjny

ul. Leona Wyczétkowskiego dz. nr 9/6, 9/8

Gliwice

na nizej podanych warunkach.

Obiekt zostat zakwalifikowany do IV grupy przytaczeniowej.

. WARUNKI TECHNICZNE
1. Wyrazamy zgode na dostawe mocy: w wysokosci 150,0 kW
pod warunkiem dotrzymania zobowigzan zawartych w umowie o przytgczenie.

2. Instalacje odbiorczg nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, oraz dostosowaé
do wspolpracy z siecig elektroenergetyczng. W szczegélnosci powinna by¢é wykonana przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje. Przytgczane do sieci elektroenergetycznej urzgdzenia,
instalacje i sieci muszg spetnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne zapewniajgce zabezpieczenie
przytaczonych urzadzen, instalacji i sieci przed uszkodzeniami na wypadek awarii lub wprowadzenia
ograniczen w poborze lub dostarczaniu energii. Zainstalowane urzgdzenia, instalacje i sieci nie moga
wprowadzac zaktocen do sieci dystrybucyjnej lub instalacji innych odbiorcow przytgczonych do tej sieci.
Dopuszczalne poziomy odksztalceri parametrow znamionowych sieci okresla Instrukcja Ruchu
i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Przylaczany Podmiot zobowigzany jest minimalizowaé wplyw
odbiornikow niespokojnych na sie¢ dystrybucyjng a tym samym inne podmioty przytgczone do tej sieci
przez stosowanie urzgdzen separujgcych, miekkiego rozruchu, itp. Ochrone przeciwporazeniowg
i przepigciowg wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Jako system od porazen przyjaé¢
system technicznie i ekonomicznie uzasadniony. Nalezy zastosowa¢ szybkie wylgczenie spod napiecia
w sieci nN.

3. Miejsce przytgczenia do sieci elektroenergetycznej: rozdzielnica nN w stacji transformatorowej

4. Dla zapewnienia dostawy do wnioskowanego obiektu wymaganej ilosci energii elektrycznej wymagane
jest zrealizowanie nastepujgcych prac, zwigzanych z siecig elektroenergetyczng TAURON Dystrybucja:
a) w zakresie przylgcza z rozdzielnicy nN pole nr 2 stacji transformatorowej G1005 wyprowadzi¢
odcinek linii kablowej YAKXSzo 4 x 240 mm2 do zestawu ziaczowo-pomiarowego ZK2a-1PP-X
usytuowanego w poblizu granicy dziatek 9/8 oraz 9/9
b) w zakresie sieci elektroenergetycznej nie wymagane

NIP: £11-020-28-60, REGON: 230179216
Kapita k 1

TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Jasnogo
31-358 Krakow

www.tauron-dystrybucja.pl



5. Dla zapewnienia dostawy do wnioskowanego obiektu wymaganej ilosci energii elektrycznej wymagane
jest zrealizowanie nastepujgcego zakresu prac przez Przylaczany Podmiot, zwigzanych z instalacjg
odbiorcy: wykonanie odcinka linii kablowej czterozylowej od zestawu zlaczowo-pomiarowego do
tablicy rozdzielczej w budynku, gdzie nalezy wykonaé uziemienie oraz rozdzial przewodu PEN na
PE i N; Zabudowa roztacznika bezpiecznikowego na "wejsciu" WLZ do rozdzielnicy nN
przytaczanego obiektu, z wkiadkami /wktadka topikowa musi posiadaé charakterystyke szybkal o
wartosci dobranej do pradu maksymalnego wynikajacego z okreslonej mocy umowne;j.

6. Realizacja niniejszych warunkow w zakresie dokumentacji wymaga:

a) w czesci TAURON Dystrybucja: opracowania petnej dokumentacji sieci elektroenergetycznej do
miejsca dostarczania energii (wraz z dokumentacja dotyczaca ukltadu pomiarowego),

b) w czesci Przylaczanego Podmiotu: nie wymagana przez TAURON Dystrybucja poza schematem
jednokreskowym.

7. Przylgczenie do sieci bedzie mozliwe po uzgodnieniu szczegotowej instrukcji wspotpracy instalacji
odbiorczej z siecig elektroenergetyczng w zakresie okreslenia zasad i procedur prowadzenia ruchu
i eksploatacji.

8. Parametry techniczne zasilania:

Stacja transformatorowa: G1005 Wyczotkowskiego/nN/1/2

z transformatorem o mocy: 630 [kVA] przektadnia: 21000/420 [V]
Obwod: kier. ZK dziatka 9/6 (projektowany)

Sie¢ niskiego napiecia pracuje w uktadzie TN-C.

9. Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki. Zapisy
dotyczace standardoéw technicznych pracy sieci dystrybucyjnej oraz parametry jako$ciowe energii
elektrycznej i standardy jakosciowe obstugi uzytkownikow systemu znajdujg sie w Instrukcji Ruchu
i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Sg one obowigzujgce, jezeli strony nie ustalg innych na etapie
spisywania umowy na sprzedaz energii elektrycznej i $wiadczenie ustug przesytowych oraz na etapie
uzgadniania instrukcji wspotpracy instalacji odbiorczej z siecig elektroenergetyczng.

10. Przy realizacji uktadu zasilania stosowane bedg rozwigzania techniczne zgodne ze standardami
obowigzujagcymi w TAURON Dystrybucja. Zapisy odnos$nie wymaganych parametrow urzadzen oraz
szczegOty dotyczace eksploatacii znajduja sie w Instrukeji Ruchu i Eksploataciji Sieci Dystrybucyjne;.

11. W zakresie automatyki zabezpieczeniowej i sieciowej zwigzanej ze wspolpracg z siecig
elektroenergetyczng, w instalacji odbiorczej nalezy przewidzie¢: nie wymagane

12. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

. dla przerwy planowanej - 16 godz.,

. dla przerwy nieplanowanej - 24 godz.,

b) fgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

. dla przerw planowanych — 35 godz.,

. dla przerw nieplanowanych — 48 godz.,

Il. WARUNKI ROZLICZANIA ZA ENERGIE ELEKTRYCZNA:

1. Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe wyjsciowe roztacznika bezpiecznikowego
listwowego zabudowanego za przektadnikami pradowymi w zestawie ziagczowo -pomiarowym .
Granicg eksploatacji jest miejsce dostarczania energii elektrycznej.

2. Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej przewidzie¢ na napieciu 0,4 kV, w ukfadzie tréjfazowym,
potposrednim.  Tablice licznikowg i przektadniki pomiarowe nalezy zabudowa¢ w zestawie zigczowo -

G/ALE/10153/2016 2



pomiarowym nN bedacymi wiasnoscia i w eksploatacji TAURON Dystrybucja.
3. Zestaw zilgczowo — pomiarowy dostarczony i zabudowany przez TAURON Dystrybucja.

4. Uklady pomiarowo - rozliczeniowe energii elektrycznej muszg speiniaé postanowienia zawarte
w Dz. U. nr 93 z dn. 29.05.2007 r. poz. 623: Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 04 maja 2007 r.
,W sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego® " z pozniejszymi
zmianami oraz aktualnej Instrukcji Ruchu i eksploataciji Sieci Dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja.

5. W przypadku wzrostu mocy zapotrzebowanej ponad wartos¢ 250 kW niezbednym stanie sie sitg
i staraniem Przylaczanego Podmiotu koniecznos¢ realizacji ukfadu rozliczeniowego po stronie SN.
Zmiana ta wymagac bedzie ziozenia nowego wniosku o okreslenie warunkéw przytgczenia przez
Przytaczany Podmiot.

6. Licznik, modut komunikacyjny oraz kartg¢ SIM do urzadzen transmisji danych pomiarowych GPRS
dostarczy TAURON Dystrybucja.

7. Przektadnia przektadnikéw prgdowych uktadu rozliczeniowego musi by¢ dostosowana do deklarowane;
wartosci mocy Umownej i nie moze by¢ wieksza jak wynikajgca dla przyznanej wartosci mocy
przytaczeniowej.

8. Projekt Techniczny pomiaru energii elektrycznej realizowany jest przez TAURON Dystrybucja.

9. Wymagang kompensacjg energii biernej mierzong w punkcie rozliczeniowym w okresie
do roku 2016 (dla lat nastepnych dostawca ma prawo ustali¢ inne wymagania dotyczace kompensacji na
ogobinie obowigzujgcych zasadach) ustala si¢ stosunkiem pobranej energii biernej do czynnej (tg ¢)
nastepujaco:

a) w strefie dziennej i szczytowej do wartosci tg ¢ = 0,4

b) w strefie pozostatej do wartosci tg ¢ = nie pojemnosciowy.

10. Odbiorce obowigzujg odpowiednie zarzadzenia dotyczace poboru mocy i energii elektrycznej
W godzinach szczytu energetycznego.

11. Odsprzedaz energii elektrycznej innym podmiotom gospodarczym moze odbywaé sie jedynie na
zasadach okreslonych w Ustawie z dn. 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne (Rozdz. 5, Art. 32).

lll. WARUNKI EKONOMICZNO - FINANSOWE

1. Podstawg zrealizowania ukfadu zasilania, dla umozliwienia dostawy energii elektrycznej do obiektu,
bedzie wywigzanie sie przez Przylaczany Podmiot ze zobowigzan zawartych w podpisanej umowie
0 przylgczenie, bedacej integralng czgsécig niniejszego dokumentu - ktdrej projekt dotgczono do niniejszego
dokumentu .

2. Rozpoczecie dostawy energii elektrycznej nastapi po spisaniu umowy o $wiadczenie usiug dystrybucii
energii elektrycznej - po zrealizowaniu uktadu zasilania i dokonaniu wzajemnych rozliczen.

IV. DANE OGOLNE
1. Przyfaczany Podmiot zobowigzany jest do bezzwiocznego zawiadomienia TAURON Dystrybucja o
wszelkich zaistniatych zmianach w terminach, w planie realizacji inwestycji, lokalizacji, itp.

2. Przytaczany Podmiot zobowigzany jest do udostepnienia czesci obiektu /wraz z gruntem/ dla realizacji
uktadu zasilania, oraz dla prowadzenia eksploatacii sieci pozostajacej na majgtku TAURON Dystrybucja.

3. Warunki zachowujg waznos$¢ przez okres dwoch lat od daty doreczenia. W przypadku zawarcia umowy
0 przylgczenie termin waznosci niniejszych warunkow przytaczenia wydtuza sie na okres obowigzywania
umowy o przytgczenie.

4. Do momentu podpisania umowy o przytaczenie niniejsze warunki przytaczenia nie powodujg zadnych
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sankgcji prawnych w stosunku do wnioskodawcy | w stosunku do autora niniejszego dokumentu.
5. Uniewaznia sig¢ warunki i inne postanowienia w tej sprawie wydane przed datg niniejszego pisma.

V. INFORMACJE DODATKOWE
1. Instrukcja Ruchu i Eksploataciji Sieci Dystrybucyjnej obowigzujaca w TAURON Dystrybucja dostepna
jest w jego siedzibie lub na stronie internetowej www.tauron-dystrybucija.pl

2. Szacowany koszt realizacji warunkéw przytaczenia wynosi: 34,0 tys. zt., w tym koszt dokumentacji
technicznej wynosi: 2,7 tys. zt.

3. Nr proj. zestawu 190171

WP opracowat: Adam Lehmann
Kopia: a/a
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Numer sprawy:16-08-26/866

1.

I-29/SP/16............ -P401

Umowa o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A.

Nr TDOGL/ALE/10153/16/JK/93601.............. IOMP/16

B e R pomiedzy:
CERAMO Sp. z o.0., zwang w dalszej tresci niniejszej umowy Przytaczanym Podmiotem, reprezentowang

przez:

ktérzy oswiadczaja, co nastepuje:

a) firma spdlki, jej siedziba i adres brzmi:
CERAMO Sp. z 0.0,
44-120 Pyskowice, ul. Wiejska 24,

b) oznaczenie sadu rejestrowego i numeru, pod ktérym spoétka jest zarejestrowana:
Sad Rejonowy w Gliwicach, X Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, Numer

KRS: 0000259905
c) wysokos¢ kapitatu zaktadowego: 100 000,00 zi
d) NIP: 969-146-51-88

TAURON Dystrybucja Spétka Akcyjna, zwang w dalszej tresci niniejszej umowy TAURON Dystrybucja, re-

prezentowanym przez:
Aleksandre Otworowska
ktérzy oswiadczajg, co nastepuje:
a) nazwa spoiki, jej siedziba i adres:
TAURON Dystrybucja S.A.,
31-358 Krakow, ul. Jasnogorska 11,

- pelnomocnika,

b) nazwa, siedziba i adres oddziatu spotki w zakresie dziatalnosci ktérego zawierana jest umowa:
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach,

44-102 Gliwice, ul. Portowa 14a,

c) oznaczenie sadu rejestrowego i numeru, pod ktérym spoétka jest zarejestrowana
Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmiescia Wydziat, XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego, Rejestr Przedsiebiorcow nr KRS: 0000073321

d) wysokosc¢ kapitatu zaktadowego: 511 925 759,22 zt wptacony w catosci,

e) NIP:  611-020-28-60,

zwanych rowniez dalej Stronami, zostata zawarta Umowa nastepujgcej tresci:

3.

§1

. Przedmiotem Umowy jest przytaczenie do sieci

dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja - zaklad

ustugowo-produkcyjny, zwanego dalej Obiektem,

ktory jest zlokalizowany w Gliwicach przy ul

Wyczotkowskiego dz. nr 9/6 i 9/8:

— z moca przytaczeniowg: P = 150 kW,

— planowanym poborze energii elektrycznej w ilosci
.......................... kWh rocznie,

~ zaliczonym do IV grupy przylaczeniowe;.

Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie

Warunkow przytaczenia z dnia: 02.09.2016 r. znak:

G/ALE/10153/2016 stanowigcych zatgcznik

do niniejszej Umowy, zwanych dalej Warunkami

przytaczenia.

Miejsce lokalizacji uktadu pomiarowo-rozliczeniowego

UM_PRZ_9360_Ceramo_02092016

. Miejsce

zostalo okreslone w wustll pkt 2 Warunkéw
przytgczenia.

rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen
elektroenergetycznych miedzy TAURON Dystrybucja
i Przylaczanym Podmiotem =zostato okreslone w
ust.ll pkt 1 Warunkow przytgczenia.

. Zakres niezbednych prac dla przylgczenia obiektu

opisanego w  ust1, z Warunkow

przytaczenia, obejmuje:
a) po stronie TAURON Dystrybucja:
i. budowe zasilania zgodnie z ust.l pkt 4 lit.( a )
Warunkow przytgczenia
b) po stronie Przytaczanego Podmiotu:

i. prace okreslone w ust.l pkt 5 i pkt 6 lit.( b )
Warunkow przytgczenia.

wynikajacy

. Przytaczany Podmiot os$wiadcza, ze posiada tytut

Strona1z3

Ly



prawny do korzystania z Obiektu, potwierdzony
dokumentem stanowigcym zalacznik do niniejszej
Umowy oraz, ze do dnia zawarcia niniejszej Umowy
nie nastgpily zadne zmiany w tytule prawnym w
stosunku do stanu ujawnionego w przediozonym
dokumencie. Ponadto, Przylaczany Podmiot
oswiadcza, ze nadmieniony tytut prawny upowaznia
go do dokonania czynnosci prawnych zwigzanych
z przylgczeniem  Obiektu do sieci TAURON
Dystrybucja, o ktérych mowa w §2.
§2
Obowiazki Stron w procesie realizacji przytgczenia:
1. TAURON Dystrybucja zobowigzuje sie do:
a) zrealizowania obowigzkow okreslonych w Ogol-
nych warunkach umowy o przytgczenie w §2
ust. 1,
b) przeprowadzenia wymaganych prob i odbiorow w
zakresie zrealizowanych prac okreslonych w §1
ust. 5 pkt a)
2. Przytaczany Podmiot zobowigzuje sie do:
a) zrealizowania  obowigzkow  okreslonych w
Ogolnych warunkach umowy o przytgczenie w §2
ust. 2.
§3
1. Realizacja przytgczenia Obiektu nastgpi w terminie do
dnia 30.11.2017 r., z zachowaniem postanowien
Harmonogramu przytgczenia, stanowigcego zatacznik

do niniejszej] umowy, z zastrzezeniem ustepow
ponizszych.
2. Przytaczany Podmiot zobowigzany jest do

wykonania prac okreslonych w §1 ust5 pkt b).
Umowy w terminie do dnia 15.11.2017 r.

3. TAURON Dystrybucja jako osobe uprawniong do
negocjacji zapisow Umowy o przytaczenie wyznacza:

— Janusza Kosmale telefon: 32-30-35-241,

e-mail: janusz.kosmala@tauron-dystrybucja.pl
- Aleksandre Otworowska telefon: 32-30-35-242,
e-mail:aleksandra.otworowska@tauron-
dystrybucija.pl
4. TAURON Dystrybucja jako osobe odpowiedzialng za
koordynowania przedsiewzie¢ zwigzanych z realizacjg
Umowy wyznacza:
— Romana Krawczyka telefon: 508-006-541,
e-mail: roman.krawczyk@tauron-dystrybucija.pl
5. Ze strony Przytaczanego Podmiotu upowaznionym
do udzielania i otrzymywania informacji dotyczacych
realizacji przedmiotu Umowy jest:
— e telefon:
e-mail:

§4

1. Zatgczniki stanowig integralng czes$¢ niniejszej Umo-
wy.

2. Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych eg-
zemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze
Stron.

3. Za date zawarcia Umowy uznaje sie date jej podpisa-
nia przez obie Strony.

Zatgczniki:

— Ogoblne warunki umowy o przytaczenie do sieci
dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. dla od-
biorcow przytgczanych do sieci niskiego napiecia,

— Kalkulacja optaty za przytgczenie,

— Warunki przytgczenia znak: G/ALE/10153/2016 z
dnia: 02.09.2016 r.,

- dokument potwierdzajgcy tytut prawny do korzy-
stania z przytaczanego obiektu,

— Harmonogram przyigczenia,

Umowe sporzadzit: Janusz Kosmala w dniu 2 wrzeénia 2016 .

TAURON Dystrybucja

Data i czytelny podpis:

UWAGA:

Przytaczany Podmiot

Data i czytelny podpis:

1. Niniejszy projekt umowy jest ofertg w rozumieniu art66 §1 Kodeksu Cywilnego, ktéra wigze do dnia

30.10.2016 .

TAURON Dystrybucja moze odmoéwi¢ zawarcia Umowy w formie przedstawionej

w niniejszym projekcie Umowy, jezeli Przylaczany Podmiot dostarczy do TAURON Dystrybucja podpisane
egzemplarze projektu Umowy po tym dniu. Jezeli po uptywie ww. daty, ale w okresie waznosci warunkow przy-
faczenia Przylaczany Podmiot wyrazi wole zawarcia Umowy o przytgczenie, to moze wystgpi¢ o przygotowa-
nie zaktualizowanego projektu Umowy, ktory bedzie stanowit nowa oferte.

2. TAURON Dystrybucja informuje, ze niniejszy dokument do czasu jego podpisania przez Przytgczany Podmiot
jest projektem Umowy o przytgczenie, a co sie z tym wigze Przytgczanemu Podmiotowi przystuguje prawo ne-
gocjacji zapiséw zawartych w niniejszym projekcie Umowy.
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Numer sprawy: 16-08-26/866
Zalgcznik do umowy o przytgczenie TDOGL/ALE/10153/16/JK/93601............... /OMP/16

KALKULACJA OPLATY ZA PRZYLACZENIE
Podstawa prawna naliczenia optaty za przytaczenie: Ustawa Prawo energetyczne par.7 ust 8.
2. Stawki oplaty za przytgczenie wg Taryfy TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibg w Krakowie, obowiazujacej w dniu
przygotowania propozycji umowy 0 przylaczenie, przyjete do wyznaczenia optaty za przylgczenie:

—

; Stawka optaty - S [z/kW]
Grupa przytgczeniowa .
Przytacze napowietrzne Przytgcze kablowe
IV, Vivl* 44,91 61,60
VI 7,87

* - wysokosc stawki w przypadku gdy budowane jest przytacze; **- wysokos¢ stawki w przypadku podigczenia do istniejacej sieci;

3. Dane techniczne przyjete do wyznaczenia oplaty za przylgczenie:
Moc przytaczeniowa lIstniejgca - Pi [kKW] 0 kW
Moc przytgczeniowa - P [kW] 150 kW

4. Metodyka wyznaczenia optaty za przytaczenie:
Op raryin= (P ~4; ) S
P — moc przylgczeniowa
Pi — moc przytgczeniowa istniejgca (do odliczenia)
S - stawka opfaty dla przylgcza kablowego lub napowietrznego

5. Oplata za przytaczenie wynosi:
Op = (150 — 0) kW * 61,60 zkW + VAT 23% = 9 240,00 + 2 125,20 (VAT) = 11 365,20 z}
(stownie: jedenascie tysiecy trzysta szescdziesiat pie¢ 20/100 ziotych)

6. Naleznosc¢ nalezy regulowac na konto bankowe wskazane na fakturze w terminie 30 dni od daty wystawienia
faktury.
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Harmonogram realizacji przytagczenia obiektu
1. Zakres niezbednych prac dla przytgczenia obiektu opisanych w umowie o przytaczenie:

a)po stronie TAURON Dystrybucja — okreslonych w §1 ust.5 lit.( a ) Umowy zostanie wykonany w terminie do
dnia 30.11.2017 r.

b)po stronie Przylaczanego Podmiotu — okreslonych w §1 ustd lit( b ) Umowy zostanie wykonany
w terminie do dnia 15.11.2017 r.

2. Zakres niezbednych czynnosci dla realizacji przytaczenia, opisanych w umowie o przytaczenie:

a)po stronie TAURON Dystrybucja -~ okreslonych §2 ust1 Umowy zostanie wykonany
w terminie do dnia 30.11.2017 r.
b)po stronie Przylaczanego Podmiotu - okreslonych §2 ust2 Umowy zostanie wykonany

w terminie do dnia 15.11.2017 r.
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